ANÁLISE ENERGÉTICA DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA DO HOSPITAL VILA-ALPINA

Em um local grande e dinâmico como um hospital, no qual as atividades são constantes e intensas 24 horas por dia, as quantidades de energia elétrica e térmica gastas são muito grandes. É fácil perceber que qualquer redução no percentual da quantidade de energia gasta representa uma significativa economia financeira e, administrando bem os recursos, outros investimentos poderão ser realizados para o atendimento no centro médico hospitalar. O que se propõe aqui é ser estudado o sistema de auxílio de aquecimento de água que alimenta o Hospital Estadual Vila Alpina, obra do Seconci-SP, além de analisar o uso de energia elétrica do próprio hospital identificando uma alternativa de melhoria. Para tanto, será necessário coletar alguns dados do sistema completo de aquecimento de água, tanto dos coletores solares quanto da caldeira do hospital, a fim de estudar o consumo de energia térmica. Quanto ao consumo de energia elétrica, haverá um estudo da utilização dessa energia por parte do ar-condicionado frente ao total utilizado pelo hospital. Assim, determinaremos a gama de energia poupada, a quantidade de gás natural que está sendo economizada e finalmente a economia em termos financeiros gerada.
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